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m ELKO standard innenders sensor

A A FARE

FARE FOR ELEKTRISK STQT, EKSPLOSJON
ELLER LYSBUE

Sikker elektrisk installasjon ma kun utfgres av kvalifisert
personell. Faglaerte ma bevise at de har grundig
kunnskap pa fglgende omrader:

« Kobler til installasjonsnettverkene.

» Kobler til flere elektriske enheter.

» Legger opp stremkabler.

+ Sikkerhetsstandarder, lokale kablingsregler og
forskrifter.

Hvis du ikke felger disse instruksjonene, vil det fore

til ded eller alvorlig skade.

Om dette produktet

ELKO standard innenders sensor (bevegelsesdetektor)
registrerer bevegelige varmekilder i overvakingsomradet
(passiv infrarad teknologi), og slar pa en lampe i en
angitt periode som eksempel. Den innstilte perioden
startes pa nytt hver gang det registreres en bevegelse
(triggerfunksjon).

Bevegelsesdetektoren har en justerbar lysstyrke

terskel, slik at den bare er aktiv nar omgivelsene
lysstyrken er under et bestemt niva.

@ Pakkens innhold

A ELKO standard innendgrs sensor
B 2 skruer (#8 x 25,4 mm), 2 veggplugger
C Installasjonsinstruksjoner

© Overvakingsomrade

© Velg riktig plassering for installasjon
Bevegelsesdetektoren er bare beregnet for innenders tak-
montering (f.eks. kontor, gang) pa en innfelt boks.
Bevegelsesdetektoren skal installeres pa en slik

mate at det ikke finnes lys- eller varmekilder i registrerings-
omradet, for & unnga ugnsket kobling.

For a sikre optimal registrering ma du installere
bevegelsesdetektoren lateralt i bevegelsesretningen.

@ Installasjon av produktet

Merk: Nar forsyningsspenningen er koblet inn, trenger
bevegelsesdetektoren ca. 60 s (initialisering) for den
er klar til bruk. Den tilkoblede lampen slas pa i denne
perioden.

© Testing og innstilling av bevegelsesdetektoren
Tester

1. Still inn lysstyrketerskelen til 2000 Ix.

2. Sett grensevarigheten til 3 s.

3. Ga rundt overvakingsomradet og kontroller om
bevegelsesdetektoren kobles inn som gnsket.

4. Rett inn bevegelsesdetektoren pa nytt ved behov.

Innstilling

1. Still inn gnsket lysstyrketerskel: 5 Ix = mgrke, 2000 Ix =
dagslys

2. Still inn gnsket grensevarighet.

Bevegelsesdetektor i drift

Bevegelsesdetektoren har to driftsmoduser:

+ Automatisk modus

* Manuell betjening

Automatisk modus

Bevegelsesdetektoren er i automatisk modus etter

oppvarmingsfasen.

En red LED (B) i sensoromradet for bevegelsesdetektoren

indikerer statusen.

* Av: Omgivelseslysstyrken er for hay, eller bevegelsen er
ikke registrert.

* Pa: Bevegelse registrert.

Manuell betjening

Ved manuell betjening forblir den tilkoblede lampen paslatt

i 6 timer (= gruppekobling). Etter dette tidsrommet gar

bevegelsesdetektoren automatisk tilbake til automatisk
modus.

Aktiverer manuell drift for 6 timer med en bryter (A):
1.SlaAVi1s

2.81aPAils

3.8laAVi1s

4.Sla PA igjen.

Deaktiverer manuell drift for 6 timer med en bryter (A):
1.SlaAVi1s

2.Sla PA igjen.

Merk: Hvis du trykker og venter i mindre enn eller mer
enn 1 sekund, er det ikke sikkert aktiveringen eller
deaktiveringen av manuell betjening har blitt utfart.
Innstillingene gjeres pa samme mate ved bruk av en
normalt lukket trykknapp.

Tekniske data

Nettspenning: AC 220-240V, 50 Hz

Last
Glgdelamper: Maks. 1000W
LED-lamper: Maks. 100W

(opp til 5 lamper)

Maks. 3A (35uF)

360°, @ 7,8 m over-
vakingsomrade ved 2,5 m

installasjonshgyde (under
20 °C - 25 °C for stor beve-

Kapasitiv last:

Overvakingsomrade:

gelse)
Lysstyrketerskel: 5 lux til 2000 lux
Begrensningstid: 3 sek til 10 min
Beskyttelsesklasse IP 20
Sikring: 10 A effektbryter
EU-direktiver: Lavspenningsdirektiv

2006/95/EF

EMC-direktiv 2004/108/EF
Samsvar CE.

EU-erklaering

ELKO erkleerer med dette at dette produktet er i
samsvar med hovedkrav og annet relevant regelverk
i RADIOUTSTYRSDIREKTIVET 2014/53/EU.
Samsvarserkleeringen kan lastes ned fra: ELKO.no.

ELKO

Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier

FR-92500 Rueil Malmaison
elko.no/contact

ELKO standardinomhussensor

A A FARA

RISK FOR ELEKTRISK STOT, EXPLOSION ELLER
LJUSBAGE

Elinstallationer far endast utféras av behorig installator.
Behorig installatér maste ha ingdende kunskaper inom
féljande omraden:

« Anslutning till elnatet.

» Anslutning till flera elektriska enheter.

« Dragning av elkablar.

« Sakerhetsstandarder, lokala installationsforeskrifter
och bestdmmelser.

Underlatenhet att folja dessa anvisningar leder till
dodsfall eller allvarliga personskador.

Om den har produkten

ELKO standardinomhussensor (rérelsedetektor)
detekterar rérliga varmekallor inom detekteringsomradet
(passiv infrardd teknik) och tander till exempel en lampa
under en viss tid. Den instéllda perioden startas om varje
gang en rorelse detekteras (utldsningsfunktion).
Rérelsedetektorn har en instéllbar

ljusnivatroskel, vilket innebar att den endast aktiveras nar
omgivningsljusnivan

understiger en viss niva.

@ Forpackningens innehall

A ELKO standardinomhussensor
B 2 skruvar (#8 x 25,4 mm), 2 vaggkontakter
C Installationsanvisningar

© Detekteringsomrade

© Vilj lamplig plats att installera

Rorelsedetektorn ar endast avsedd féor montering inomhus
i taket (t.ex. kontor, hall) pa en infalld dosa.
Rorelsedetektorn ska installeras sa att

att det inte finns nagra ljus- eller véarmekallor i
detekteringsomradet, for att undvika odnskad koppling.

For att sékerstalla optimal detektering installerar du
rorelsedetektorn i sidled med rorelseriktningen.

O Installera produkten

Obs! Efter att forsérjningsspanningen har slagits pa tar
det cirka 60 s (initiering) innan rérelsedetektorn ar klar for
anvandning. Den anslutna ljuskallan tadnds under denna
period.

© Test och instillning av rorelsedetektorn

Test

1. Stall in ljusnivatroskeln pa 2 000 Ix.

2. Stall in varaktigheten pa 3 s.

3. Ga omkring i 6vervakningsomradet och kontrollera att
rorelsedetektorn reagerar som onskat.

4. Justera rérelsedetektorn vid behov.

Instéllning

1. Stéll in 6nskad ljusnivatroskel: 5 Ix = morker, 2 000 Ix =
dagsljus

2. Ange 6nskad varaktighet.

Rorelsedetektor i drift

Rérelsedetektorn har tva driftlagen:

« Automatiskt lage

« Handmandvrering

Automatiskt lage

Rérelsedetektorn &r i automatiskt 1age efter

uppvarmningsfasen.

En réd lysdiod (B) i rérelsedetektorns sensorrackvidd

indikerar statusen.

¢ Av: Omgivningsljuset for starkt eller inga rérelser detek-
terades.

» Pa: Rorelse detekterades.

Handmandvrering

Vid handmandvrering forblir den anslutna lampan tand

under 6 timmar (=partykoppling). Efter den hér tiden véxlar

rorelsedetektorn sedan tillbaka till automatiskt lage.

Aktivera handmandvrering i 6 timmar via en brytare (A):

1.StangAvVi1s

2.S&ttPAi1s

3.StangAVi1ls

4. Satt PAigen.

Inaktivera handmandvrering i 6 timmar via en brytare (A):

1.StdngAVils

2. Satt PA igen.

Obs! Om tryck- och vantetider inte ar 1 sekund
(mindre eller mer) kan aktivering eller inaktivering av
handmandvrering inte utforas. Instéllningarna gors
pa samma satt vid anvandning av en normalt stangd
tryckknapp.

Tekniska data

Natspanning: 220-240 V AC, 50 Hz

Last
Glédlampor: Max. 1 000W
LED-lampor: Max. 100W (upp till 5 lampor)

Kapacitiv last: Max. 3 A (35 uF)

360°, @ 7,8 m detekte-
ringsomrade vid 2,5 m

Detekteringsomrade: installationshéjd (under
20 °C-25 °C for storre
rorelse)

Ljusnivatroskel: 5-2 000 Ix

Varaktighet: 3 s till 10 min

Kapslingsklass IP 20

Sakring: 10 A automatsakring

EG-direktiv: Lagspanningsdirektivet
2006/95/EG
EMC-direktivet 2004/108/EG

Efterlevnad C€.

EU-forsakran

Harmed forsakrar ELKO att denna produkt uppfyller de
vasentliga kraven och andra relevanta bestémmelser

i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU.
Forsakran om dverensstammelse kan laddas ned pa:
ELKO.no.

ELKO

Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier

FR-92500 Rueil Malmaison
elko.no/contact

H ELKO Standard Indoor Sensor
A A DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR
ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by
skilled professionals. Skilled professionals must prove
profound knowledge in the following areas:

« Connecting to installation networks.

« Connecting to several electrical devices.
 Laying electrical cables.
« Safety standards, local wiring rules and regulations.

Failure to follow these instructions will result in
death or serious injury.

About this product

The ELKO standard indoor sensor (movement detector)
detectsmoving heat sources in the area of detection
(passive infrared technology) and switches a lamp on for
a set period for example. The set period is restarted every
time amovement is detected (trigger function).

The movement detector has an adjustable brightness
threshold, so that it is only active when the ambient
brightness is below a certain level.

@ Package contents

A ELKO standard indoor sensor
B 2 Screws (#8 x 25.4 mm), 2 wall plugs
C Installation instructions

© Area of detection

© Choose suitable location to install

The movement detector is only intended for indoor ceiling
mounting (e.g. office, hall) on a flush-mounted box.

The movement detector should be installed in such a
way that there are no light or heat sources in the area of
detection, to avoid unwanted switching.

To ensure optimum detection, install the movement
detector laterally to the direction of movement.

@ Installing the product

Note: After switching the supply voltage on, the
movement detector requires approximately 60 s
(initialisation) until it is ready for operation. The connected
lamp is switched on during this period.

© Testing and setting the movement detector

Testing

1. Set the brightness threshold to 2000 Ix.

2. Set the limit duration to 3 s.

3. Walk around the area of detection and check whether
the movement detector is switching as desired.

4. Realign the movement detector if necessary.

Setting

1. Set the desired brightness threshold: 5 Ix = darkness;
2000 Ix = daylight

2. Set the desired limit duration.

Movement detector in operation

The movement detector has two operation modes:

+ Automatic mode

» Manual operation

Automatic mode

The movement detector is in automatic mode after the

warm-up phase.

Ared LED (B) in the sensor range of the movement

detector indicates the status.

* Off: Ambient brightness too high or movement not
detected.

* On: Movement detected.

Manual operation

In manual operation, the connected lamp remains switched

on for 6 hours (=party switching). After this time period

the movement detector automatically switches back to
automatic mode.

Activating manual operation for 6 hours via a switch (A):
1. Switch OFF for 1 s

2.Switch ON for 1's

3. Switch OFF for 1 s

4. Switch ON again.

Deactivating manual operation for 6 hours via a switch (A):
1. Switch OFF for 1 s

2. Switch ON again.

Note: If pressing and waiting times are not 1 s (less, or
more), the activation or deactivation of manual operation
may not be carried out. Settings are made similarily when
using a normally-closed push-button.

Technical data

Mains voltage: AC 220 - 240V, 50 Hz

Load

Incandescent lamps: Max.1000W

LED lamps: Max.100W (up to 5 lamps)
Capacitive load: Max.3A(35uF)

360°, @ 7.8m detection
range at 2.5m installation
height(Under 20°C-25°C for
Major motion)

Area of detection:

Brightness threshold: 5 Ix to 2000 Ix

Limit duration: 3sto 10 min

Type of protection IP 20

Fuse: 10 A circuit-breaker

EC guidelines: Low-voltage guideline
2006/95/EC
EMC guideline 2004/108/EC

Compliance Ce.

EU Declaration

Hereby, ELKO declares that this product is in compliance
with the essential requirements and other relevant
provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/
EU. Declaration of conformity can be downloaded on:
ELKO.no.

ELKO

Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier

FR-92500 Rueil Malmaison
elko.no/contact
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